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COMPATTAZIONE

DISSABBIATURA

CLASSIFICATORE SABBIE

DENITRIFICAZIONE

LOCALE COMPRESSORI

CICLI ALTERNATI Linea 1

CICLI ALTERNATI Linea 2

DISINFEZIONE Linea 1

DISINFEZIONE Linea 2

POZZO SCHIUME

POZZO SCHIUME

POZZI FANGHI n°2

DISIDRATAZIONE

ISPESSITORE STATICO

SERBATOIO
STOCCAGGIO FANGHI

LOCALE COMPRESSORI

NUOVA DISINFEZIONE
ARRIVO 

FOGNATURA

ALLO 

SMALTIMENTO

SCARICO AL

 CORPO IDRICO

RICETTORE

ALLO 

SMALTIMENTO

CONFERIMENTO
IN DISCARICA

COMPATTAZIONE

NORMALMENTE
SPENTE

STOCCAGGIO CHEMICALS

Linea Aria

Linea Schiume

Linea Fanghi

Linea Acqua

Linea Chemicals

LEGENDA FLUSSI

Linea Grigliato

Linea Sabbie

Flusso in canale

Linea Surnatanti

Miscela Aerata

Materiale tubazione
Numero linea
Diametro tubazione

Fluido

Fluido: - A  Acque
- F  Fanghi
- Air Aria compressa

LEGENDA PIPING

Elettromeccanica esistente Misuratori parametrici esistenti

LEGENDA ELETTROMECCANICA E SISTEMI DI MISURA

- V. SARACINESCA A GHIGLIOTTINA

- V. RITEGNO A PALLA 

- V. FARFALLA

- PARATOIA

TIPOLOGIA VALVOLE E PARATOIE

- V. A SFERA

- PANCONE - ATTUATORE

Codice Disciplinare Forniture

Tipologia di elettromeccanica Codice Disciplinare Forniture

Misuratore parametro chimico/fisico

NB: i flussi tratteggiati rappresentano le tubazioni esistenti mentre quelli continui rappresentano le nuove tubazioni

POZZI FANGHI n°1

POZZO DI CARICO
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Pompa centrifuga

Pompa monovite

Pompa monovite

Pompa monovite

Pompa monovite

Polipreparatore
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INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PAR.M.01

VNR.150
VS.150

VNR.150
VS.150

VNR.150
VS.150

VNR.150
VS.150

VS.300

VS.300

VS.200

VS.200

VS.450

PAN.01.01

PAN.02.01

PAN.03.01

VS.300
VS.350

VS.150

VNR.80
VS.80

VNR.150

VNR.80 VNR.80

VS.80VS.80

VS.150
VS.150

VNR.150

VSF.1"1/2

PAR.M.02.01 PAR.M.02.02

VF.250

PAN.04.02

VS.100VS.100

VS.200

VS.300

VS.400

VF.200 VF.200

- Fl Shiume

VSF.1"1/2

VSF.1"1/2
VSF.1"1/2

VSF.1"1/2VSF.1"1/2

- R1 Reagente 
defosfatante

- R2 Reagente 
disinfezione

VSF.1"1/2

VSF.1"1/2

VSF.1"1/2

VSF.1"1/2

VSF.1"1/2

VS.300

PAN.04.01

PAN.01.04

PAN.01.07

PAN.01.02 PAN.01.03

PAN.01.05

PAN.01.06

NUOVO 

PIAZZALE

RETE 

DRENAGGIO

LOCALE QUADRI ELETTRICI

VS.400 PAN.04.03

H2O

H2O

H2O

- R3 Reagente 
polielettrolita

Pompa centrifuga

VS.100

VS.100

VS.100

VS.100

VS.100

VS.100

VS.100

VS.100

VS.100

VS.100

VS.100

VS.100

VS.400

VSF.1"1/2

VSF.1"1/2

- R4 Reagente 
antialghe

VF.100

VSF.1"1/2 VSF.1"1/2

VSF.1"1/2VSF.1"1/2

ELENCO ELETTROMECCANICHE e FORNITURE VARIE DI PROGETTO ELENCO PIPING DI PROGETTOELENCO SISTEMI DI MISURA DI PROGETTO

Pompa centrifuga stazione sollevamento 

Serbatoio reagente defosfatante

Pompa dosatrice reagente defosfatante

Pompa dosatrice reagente defosfatante

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 1

Pompa centrifuga stazione sollevamento 

Pompa centrifuga stazione sollevamento 

Pompa centrifuga stazione sollevamento 

Estrattore aria per locale compressori

Compressore a servizio della sezione biologica

Inverter modulante frequenza funzionamento del BLB.01

Sistema di aerazione con diffusori a disco - Linea 1

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 1

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 1

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 2

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 2

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 2

Sistema di aerazione con diffusori a disco - Linea 2

Sistema di aerazione con diffusori a disco - Stabilizzazione aerobica

Carroponte raschiante a trazione periferica sedimentatore II - Linea 3

Elettromiscelatore sommerso pozzo schiume sedimentatore II - Linea 3

Pompa dosatrice reagente disinfettante

Pompa centrifuga fango ricircolo al comparto di denitrificazione 

Pompa centrifuga fango ricircolo al comparto di denitrificazione 

Pompa centrifuga fango supero alla stabilizzazione aerobica/addensatore dinamico 

Pompa centrifuga fango supero alla stabilizzazione aerobica/addensatore dinamico 

Pompa centrifuga schiume alla stabilizzazione aerobica 

Sensore ossigeno disciolto vasca biologica - Linea 1

Sensore potenziale ossidoriduzione vasca biologica - Linea 1

Sensore solidi sospesi vasca biologica - Linea 1

Sensore ossigeno disciolto vasca biologica - Linea 2

Sensore potenziale ossidoriduzione vasca biologica - Linea 2

Sensore solidi sospesi vasca biologica - Linea 2

Misuratore di portata elettromagnetico sul tubazione F.08a

Sensore potenziale ossidoriduzione vasca di denitrificazione

Tubazione collegamento al bypass esistente da valle della grigliatura grossolana 

Tubazione collegamento delle mandate del sollevamento a valle della grigliatura grossolana

Tubazione alimentazione linea biologica 1

Tubazione effluente dalla soglia linea biologica 2 al raccordo con tubazione A.13

Tubazione alimentazione sedimentatore II - Linea 3

Sensore solidi sospesi sedimentatore II - Linea 3

Sensore livello sedimentatore II - Linea 3

ELENCO VALVOLE DI PROGETTO

NUMERO

VS.DN 80 3

VS.DN 100

VS.DN 150

VS.DN 200 3

VS.DN 300 5

VS.DN 450 1

ELENCO PIPING ESISTENTETubazione effluente dalla soglia linea biologica 2 al canale di uscita biologico

Tubazione effluente da sedimentatore II - Linea 3 al canale disinfezione

Tubazione da biologico - Linea 1 a biologico - Linea 2

Tubazione fanghi da F.01a a pozzo fanghi n°1

Tubazione fanghi da sedimentatore - Linea 3 a pozzo fanghi n° 3

Tubazione fanghi supero da pozzo fanghi n°3 a F.06

Tubazione fanghi da F.05a a ripartitore al biologico

Tubazione fanghi da F.03a a ripartitore al biologico

Tubazione fanghi ricircolo da pozzo fanghi n°3 a vasca di denitrificazione

Deviazione tubo schiume esistente al pozzo fanghi n°2

Tubazione di mandata schiume sedimentatore II - Linea 3 a stabilizzazione aerobica  

VSF.DN 1"1/2 17

VF.DN 200 2

VF.DN 250 1

Tubazione di mandata aria nuova soffiante BLB.01.01

Tubazione defosfatante alla linea biologica 1

Tubazione defosfatante alla linea biologica 2

Tubazione disinfettante al canale disinfezione

Tubazione alimentazione dissabbiatore pista

Tubazione effluente dissabbiatore pista

Tubazione collegamento mandate del sollevamento

Tubazione bypass vasca di denitrificazione

Tubazione alimentazione sedimentatore II - Linea 2

Tubazione alimentazione sedimentatore II - Linea 1

Tubazione estrazione fanghi sedimentatore II - Linea 2

Tubazione estrazione fanghi sedimentatore II - Linea 1

Tubazione fanghi ricircolo 

Tubazione fanghi ricircolo 

Tubazione fango supero a stabilizzazione aerobica

Tubazione aspirazione fango da stabilizzazione aerobica

Tubazione mandata fango a ispessitore statico

Tubazione estrazione fango da ispessitore statico

Tubazione mandata aria compressa a comparto biologico

Stacco aria compressa 

Stacco aria compressa 

Tubazione mandata aria compressa a stabilizzazione aerobica

VS.DN 400 2

14

VS.DN 350 1

7

VNR.DN 80

VNR.DN 150 6

3

ITEM DN

VS.DN

 RITEGNO

 RITEGNO

FARFALLA

FARFALLA

 SFERA

Tubazione collegamento da canale ingresso biologico per alimentazione - Linea 2 

Tubazione collegamento canaletta effluente - Linea 1 con canaletta alimentazione sedimentatore II - Linea 1

Tubazione collegamento canaletta effluente - Linea 1 con tubazione alimentazione sedimentatore II - Linea 3

Trasduttore pressione su stacco aria compressa

Trasduttore pressione su stacco aria compressa

Portone a doppia anta a tenuta stagna

Porta ad anta singola a tenuta stagna

Serbatoio di accumulo per carico addensatore dinamico

Pompa monovite di carico addensatore dinamico

Stazione polipreparatore con pompe monovite dosatrici

Addensatore dinamico dei fanghi

Pompa monovite di scarico addensatore dinamico

Porta automatica ad impacchettamento

Pompa monovite di carico addensatore dinamico - Riserva

Tubazione fanghi supero da F.06 a SERB.02.01 (WAS - ADD - SA - ISP - DEW)

Tubazione fanghi da addensatore dinamico a stabilizzazione aerobica (WAS - ADD - SA - ISP - DEW)

Tubazione polielettrolita all'addensatore dinamico

Tubazione fanghi da F.09b a ispessitore statico (WAS - SA - ADD - ISP - DEW)

Tubazione fanghi da F.11 a F.09a (WAS - SA - ADD - ISP - DEW)

Sensore potenziale ossidoriduzione stabilizzazione aerobica

Elettromiscelatore sommerso - Stabilizzazione aerobica

Tubazione reagente antialghe al sedimentatore II - Linea 3

Pompa a lobi di scarico dell'ispessitore statico Tubazione fanghi da mandata pompa supero pozzo fanghi n°1 a F.06

Pompa dosatrice reagente antialghe

VF.DN 100 1FARFALLA
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